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1
公告の案件概要では、更新と撤去ともに室内機が４台となっています
が、設計書では５台となっています。どちらを正としたらよろしいでしょう
か？

設計書が正となります。
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質　問　回　答　書

31第一リサイクルプラザ工場棟空調設備更新工事


