
令和1年6月20日

件　名

番　号 図面番号等 質　　問 回　　答

1 金抜設計書P.63
　地下水低下工の数量が1式となっておりますが、設計書・設計図に詳
細が記載されておりません。代価、延長、施工範囲等をご教示願いま
す。

図面１B.P.＋27.97及び図面２NO.5＋20.75の暗渠伏越し部に使
用します。代価はありません。

2 金抜設計書P.63
　地下水低下工の電源は商用電源、発動発電機のどちらを採用してい
るかご教示願います。

発動発電機を使用してください。
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質　問　回　答　書

元・国補神水（配）第1号工事


